Procedura PSZ-03/0L Zalacznik Nr 03 ¢ z dn. 04.03.22

Oddzial Laboratoryjny Wyd. Nr 03

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAL LABORATORYINY

62-500 Konin, ul. Stanislawa Staszica 16 R

tel. 63 243-90-52  fax. 63 246-49-50
e-mail: sekretariat.psse.konin(@sanepid.gov.pl

Data wydania: Konin, dnia 19-06-2024 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr W-468-S/2024

* Nazwa i adres klienta: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp, z 0.0.
62-540 Kleczew, ul. Rzemiesinicza 21
* Rodzaj probki woda do spozycia
Prébka pobrana przez; PSSE Konin ON-HK p J. Chojnacki
wg PTW-HK-01 Nr rejestru probki: W-468-5/2024
Probka dostarczona przez: PSSE Konin ON-HK Nr rejestru zlecenia: 43-5/2024
* Data pobrania probki: 17-06-2024
* Wg protokotu pobrania nr: ON-HK.9012.3.371.2024 Data dostarczenia probki:  17-06-2024
* Miejsce pobrania i opis probki: wodociag publiczny Kalinowic

W-468-5/2024 Kalinowicc — Stacja Uzdatniania Wody — woda uzdatniona pochodzgca
ze studninr 113

Stan probki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezen .
Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdka (*).
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobicranic i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcow.

o ZESTAWIENIE WYNIKOW

Kod prébki W-468-5/2024  * Godz. pobrania 11:15 Godz. dostarczenia do lab. 14:20
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI I WODY

Parametr ; _ : Wynik Niepewnos¢' | Dopuszezalna warto$¢? | Jednostka | Identyfikator metody badania®

| '- | PN-EN IS0 9308-1:2014-12

i Liczba baklerii grupy coli 0 - ' 0 Jtkw 100 ml | +A1:2017-04

T R SRSy ; Metoda fdrragr.- me mhranmwj

PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli 0 - 0 Stk w 100 ml | +A1:2017-04

Mc-‘oda Siltracji membmmswc;

| Liczba enterokokéw kalowych 0 - 0 jtk w 100 ml PN-EN [SO 7899-2:2004

.......... | Metoda filtracji membranowej

7." 'ad Gaspo-'arki
Inej i Wieszkar J.N-‘_; Sp.z 0.0,

’-'" ’ﬂ’f p2-40 Kleczew
)[@Wp’z +6 é ...................

Wy;-_nkl odnoszg si¢ wytacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane
we fragmentach,
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Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie Sprawozdanie z Badan nr ' W-468-5/2024

Autoryzowal:

Sekeja Badan Mikrobiologicznych
Zywnosei i Wody:

: Kierownik
Sekeji Badan Mikropiologicznych
Zywnosgi ¥ Wody

mgr Malgorzata Klosowska-Ploszel
A0,

Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania stanowi niepewnosé rozszerzong dla prawdopodobienstwa rozszerzenia 95% i wspolezynnika rozszerzenia k=2.
Podawane wartosci niepewnosci nie zawierajg nicpewnosci zwigzanej z pobraniem praobki.

W badaniach mikrobiologicznych niepewnosé pomiaru wyniku badania podaje si¢ wedlug uzgodnien z Klientem oraz dla wynikéw w granicach wartosci
normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajnosei wyniku. Przedstawiona niepewnos$é rozszerzona zostala oszacowana zgodnie
z PN-ISO 29201:2022-02. Dla wynikow wyrazanych jako .0, _nie wykryto: < x", > x” (gdzie x-dolna/géma granica zliczania kolonii lub dolna/géma
granica zakresu roboczego metody NPL) oraz dla wynikow badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Dopuszczalna wartos¢ okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz’
(Dz. U.z2017 r. poz. 2294),

Metody badawcze stosowane w badaniach sa metodami zalecanymi przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r. poz. 2294).

=

<KONIEC SPRAWOZDANIA>

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymane;j i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninic nie moze by¢ kopiowane we
fragmentach.
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