Procedura PSZ-03/0OL Zalacznik Nr 03 ¢ z dn. 04.03.22

©ddzial Laboratoryjny Wyd. Nr 03
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie
ODDZIAL LABORATORYINY NP PCA
62-500 Konin, ul. Stanislawa Staszica 16 FALILIE CTNTiEn

tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50
e-mail: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

BADANIA

AB 648

Data wydania: Konin, dnia 17-06-2024 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr W-449-5/2024

* Nazwa i adres klienta: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 21, 62-540 Kleczew
* Rodzaj probki woda do spozycia
* Probka pobrana przez: PSSE Konin ON-HK p. J.Chojnacki

wg PTW-HK-01 Nr rejestru probki: W-449-5/2024

Probka dostarczona przez: PSSE Konin ON-HK Nr rejestru zlecenia: 43-5/2024
* Data pobrania probki: 12-06-2024

* Wg protokotu pobrania nr: ON-HK.9012.3.290.2024 Data dostarczenia prébki: — 12-06-2024
* Miejsce pobrania i opis probki: wodocigg publiczny Wielkopole

W-449-S/2024 Stacja Uzdatniania Wody — woda uzdatniona, pochodzgca ze studni nr 2,3

Stan probki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzezen .

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone litera N.

Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdka (*).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek dostarczanych przez zleceniodawcow,

ZESTAWIENIE WYNIKOW
Kod préhk: W-449- 812024 * (Godz. pobrania 12:55 Godz. dostarczenia do lab. 1[ 14:35
SEKCJA BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH ZYWNOSCI I WODY
Parametr Wynik Nicpewnosél Dopuszezalna warto$é? } Jednostka | Identyfikator metody badania®
| Zalecana warto$¢: ': |
Ogolna liczba mikroorganizmow 0 ) kran konsumenta <200 | . v 1imii PN-EN 150 6222:2004
w 22°C £ 2°C/68h + 4h (nie wykryto) wprowadzana do sieci | 1 Metoda plytkowa (posiew wgighny)

wodociagowej < 100

PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii grupy coli 0 - 0 jtk w100 ml | +A1:2017-04

Metoda filtracyi membranowej

5 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii Escherichia coli | 0 - : 0 | jtk w100 ml | +A1:2017-04

Metoda fi Irmr._.u membranowe|
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Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane
we fragmentach.
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Oddzial Laboratoryjny Wyd. Nr 03
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie Sprawozdanie z Badan nr ' W-449-5/2024
Kod probki W-449-S/2024 | * Godz. pobrania 12:55 | Godz. dostarczenia do lab. 14:35
SEKCJA BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY
Parametr Wynik? Niepewnogé! Dongm Jednostka | Identyfikator metody badania®
Akoepiowalm precy. S NS e N I Ee—
k i bez .
Metnosé 0.11 y m;‘:;;:;‘;”:m NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Znlecany zmkres Metoda nefelometryezna
[ITSEEEEHN m— i \Fll‘ﬂw u I'IJ
S PN-EN SO 7887:2012 Metoda D
B . konsumentdw i bex - ¥ ctoda
cabii 5 "L‘P':"‘k'i“':ﬁ":;“m mg/l Pt_ Metoda wizualnag |
| - honsumentow 3 - i
s akffptowalny . Tfmumcnll.’:un . Lo :ﬂfaﬂfﬁfﬁfﬂm i el
73 | PN-EN ISO 10523:2012
H , : 2 + -
P ....... temp. pomiaru 18,3°C |~~~ HEAte Metoda potencjometryezon
Prze“ioanSé elektryczna 764 : 2500 pS/em PN-EN 27888:1999
E_!_ﬂéClWﬂo | temp. pomiaru 16,6°C _ (w 25°C) | Metoda konduktometryezna

Data zakoficzenia badan: 13-06-2024 r.
SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

bopuszczalna

Wartodd? Jednostka | Identyfikator metody badania’

Parametr Wynik? Niepewnos¢!

Stezenie zelaza <20 20+8 200 pg/l 21.03.2022
Metoda plomieniowej absorpeyine) spektrometrii
| | atomowe] (FAAS)

"""""""""" PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia

Stgzenie manganu <10 10+4 50 g/l 21.03.2022
| Metoda plomieniowe) absorpeyne spekiromerrii
| atomowef (FAAS) Y

Data zakonczenia badan: 14-06-2024 r.

Autoryzowal:
Sekeja Badan Mikrobiologicznych Sekeja Badan Fizyko-Chemicznych Wody: Sekcja Aparatury Specjalnej:
) Ty Specj
Zywnosci i Wody:
Kicr.
Kierownik Sekeji Badan Fizyko-( .. Starszy Acvetan

Sekcji Badan Mi blologleznyc, | Sekei Aparatury - [ P S ks

Zywnogol't Wody viee | Ty .
mgr inz. _IJf'mr' 1 X mgr inz. Anna Pauliriska

mgr Malgorzdta K fosowska-Ploszek
AO.

Niepewnos¢ pomiaru wyniku badania podaje si¢ wg uzgodnien z klientem oraz dla wynikéw w granicach wartodci normatywnych lub gdy ma to znaczenie
dla miarodajnosci wyniku, Niepewnosé pomiaru wyniku badania stanowi niepewnosé rozszerzong dla prawdopodobienstwa rozszerzenia 95% i wspolczynnika
rozszerzenia k=2. W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewno$é rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z PN-1SO 29201:2022-02, Podawane
wartosci niepewnosci nie zawierajg niepewnosci zwiazanej z pobraniem i transportem probki.

Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje informacje o wartosei niepewnogci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub gomej
granicy zakresu pomiarowego,

? Dopuszezalna wartosé okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 1. poz. 2294),

Metody badawcze stosowane w badaniach sa metodami zalecanymi przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilociowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym metody, wtedy Laboratorium w sprawozdaniu
z badan przedstawia informacj¢ o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka, lub

= wartosci gomej granicy zakresu pomiarowego metody/jednostka.

Metody badawcze stosowane w badaniach spetniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 r. poz. 2294),

Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji temperatury,
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Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej i zbadanej probki. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie moze by¢ kopiowane we
fragmentach.
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